


proeqtis Semadgenloba

furceli furclis dasaxeleba SeniSvna

v-1 proeqtis Semadgenloba. ganmartebiTi baraTi, მასალათა სპეციფიკაცია

v-2 pirveli sართულის გეგმა m 1:100

v-3 modinebiTi ventilaciis aqsonometria m 1:50

v-4 gamowvi ventilaciis aqsonometria m 1:50

 

მოცემული პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში ,  ვაჟა-ფშაველას გ. #97-ში  

მდებარე  „ლიბერთი ბანკის“  ვენტილაციის პროექტს. 

  
 სათავსოებში ვენტილაცია ხორციელდება სანიტარული ნორმებით გათვალისწინებული 

პარამეტრების მიხედვით. ჰაერსატარებად აღებულია მოთუთიებული თუნუქი. ჰაერსატარების 

კვეთები დატანილია ნახაზებზე და სისქეები აღებულია ნორმების მიხედვით (250 მმდე - 0.5 მმ, 

250 მმდან - 1000 მმდე - 0.7 მმ). სუფთა ჰაერის მიწოდებისათვის პროექტში გამოყენებულია   

არხული ფანკოილები , რომელიც დაერთებულია გათბობა-გაგრილების სისტემაზე. 

  ჰაერის გაწოვისთვის დაპროექტებულია  არხული ვენტილატორები. სანკვანძებიდან და 

სამზარეულოდან ხდება ჰაერის  გაწოვა საყოფაცხოვრებო ვენტილატორების საშუალებით. 
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საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი

L=80 მ3/სთ  Dp=50 პა  (50W)

საყოფაცხოვრებო გამწოვი

ვენტილატორი

L=120 მ3/სთ  

Dp=50 პა , (70W)

არხული ფან-კოილი #2 L=750 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=80 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)

დაუერთდეს არსებულ შახტას

150øმმ

240მ3/თ

0.4მ

არხული ფან-კოილი #1 L=750 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=80 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)

არხული ფან-კოილი #3 L=600 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=100 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)
არხული გამწოვი ვენტილატორი

L=360 მ3/სთ  Dp=100 პა
(150W , 220-240V)

150x150

120მ3/სთ

150øმმ

120მ3/თ

2.8მ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

150x150მმ

120მ3/თ

2.3მ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

250x150მმ

360მ3/თ

2.9მ

200x100

120მ3/სთ

300x200მმ

600მ3/თ

2.9მ

200x100

120მ3/სთ

300x200

720მ3/სთ
300x200მმ

720მ3/თ

0.9მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

300x150მმ

600მ3/თ

3.7მ

D=200მმ

130მ3/სთ

300x150მმ

600მ3/თ

3.7მ

300x200მმ

730მ3/თ

2.0მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

300x150მმ

600მ3/თ

5.0მ

D=200მმ

150მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x150მმ

300მ3/თ

2.9მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

150x150მმ

100მ3/თ

3.2მ

D=160მმ

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ
200x100

120მ3/სთ

150x150მმ

120მ3/თ

2.3მ

200x100

120მ3/სთ
200x100

120მ3/სთ

250x150მმ

360მ3/თ

3.0მ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

300x200მმ

600მ3/თ

3.1მ

300x200მმ

720მ3/თ

0.8მ

300x200

720მ3/სთ

300x200მმ

720მ3/თ

0.3მ

300x200მმ

720მ3/თ

0.3მ

150x150მმ

100მ3/თ

3.7მ

200x150მმ

400მ3/თ

2.9მ

არხული გამწოვი ვენტილატორი

L=1400 მ3/სთ  Dp=150 პა
(300W , 220-240V) dB(A)= 38

300x150

600მ3/სთ

300x150მმ

500მ3/თ

1.5მ

200x100

50მ3/სთ

300x150მმ

560მ3/თ

1.8მ

300x150მმ

560მ3/თ

1.7მ

200x150მმ

410მ3/თ

5.0მ

150øმმ

50მ3/თ

1.5მ

D=200მმ

50მ3/სთ

500x200მმ

1380მ3/თ

0.8მ

300x150მმ

600მ3/თ

5.0მ

D=160მმ

120მ3/სთ

D=200მმ

80მ3/სთ

D=200მმ

80მ3/სთ

150øმმ

80მ3/თ

2.8მ

D=200მმ

70მ3/სთ

150øმმ

70მ3/თ

2.2მ

D=200მმ

70მ3/სთ

150x150მმ

140მ3/თ

2.5მ

D=200მმ

110მ3/სთ
150x150მმ

250მ3/თ

2.2მ

D=200მმ

110მ3/სთ

200x150მმ

360მ3/თ

2.5მ

200x150

360მ3/სთ

D=200მმ

125მ3/სთ

D=200მმ

125მ3/სთ

150x150მმ

250მ3/თ

1.6მ

150øმმ

125მ3/თ

1.9მ

200x150მმ

410მ3/თ

5.9მ

D=160მმ

120მ3/სთ

150øმმ

130მ3/თ

0.7მ

300x150მმ

600მ3/თ

0.4მ

500x200

1380მ3/სთ

formati dakveTa #

A-3

eqsplikacia

damkveTi:

misamarTi:

proeqtis saxelwodeba:

Tanamdeboba saxeli, gvari xelmowera

pr. avtori

stadia:

muSa 

furceli

q. Tbilisi, v.fSavelas g. #97

"liberTi bankis" saofise Senoba

masStabi

TariRi

naxazi:

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას VI კვ. კორპ. 3 ბ. #59

ტელ: 5 (77) 77 74 22

  Tbilisi, vaja-fshavela ave. block 6, building 3, flat 59
tel:  5 (77) 77 74 22

E_mail: <datka1@mail.ru>
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daamuSava g.togoniZe

direqtori d. ninikaSvili

TariRi

sainJinro nawili

pirobiTi aRniSvnebi:

ventilaciis proeqti

gamwovi arxuli 
ventilatori

arxuli fankoili

gamwovi mrgvali cxauri

modinebiTi mrgvali cxauri

modinebiTi haersatari

gamwovi haersatari

gamwovi cxauri

modinebiTi cxauri

1 : 100

pirveli sarTulis gegma

pirveli sarTulis gegma

v-2



200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

300x200მმ

600მ3/თ

2.9მ

200x100

120მ3/სთ

250x150მმ

360მ3/თ

2.9მ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

150x150მმ

120მ3/თ

2.3მ

300x200მმ

720მ3/თ

0.9მ

300x200

720მ3/სთ

300x200მმ

720მ3/თ

0.3მ

არხული ფან-კოილი #1 L=750 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=80 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

150x150მმ

120მ3/თ

2.3მ

200x100

120მ3/სთ

250x150მმ

360მ3/თ

3.0მ

200x100

120მ3/სთ

200x100

120მ3/სთ

300x200მმ

600მ3/თ

3.1მ

200x100

120მ3/სთ

300x200მმ

720მ3/თ

0.8მ

300x200

720მ3/სთ

300x200მმ

720მ3/თ

0.3მ

არხული ფან-კოილი #2 L=750 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=80 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)

არხული ფან-კოილი #3 L=600 მ3/სთ

გათბობა 8 kW , გაგრილება 7,1 kW 

Dp=100 პა , dB(A) = 44

(200W, 220-240V)

300x150

600მ3/სთ

300x150მმ

600მ3/თ

0.4მ

200x100

50მ3/სთ

300x150მმ

560მ3/თ

1.8მ

D=200მმ

150მ3/სთ

300x150მმ

560მ3/თ

1.7მ

150øმმ

150მ3/თ

0.3მ

200x150მმ

410მ3/თ

5.0მ

200x150მმ

410მ3/თ

5.9მ

D=200მმ

80მ3/სთ

150øმმ

80მ3/თ

0.3მ

D=200მმ

80მ3/სთ

150øმმ

80მ3/თ

0.3მ

150øმმ

80მ3/თ

2.8მ

150x150მმ

160მ3/თ

1.2მ

150x150მმ

160მ3/თ

0.5მ

150x150მმ

250მ3/თ

1.6მ

D=200მმ

125მ3/სთ

150øმმ

125მ3/თ

0.3მ

150øმმ

125მ3/თ

1.9მ

D=200მმ

125მ3/სთ

150øმმ

125მ3/თ

0.5მ

200x150მმ

410მ3/თ

0.4მ

formati dakveTa #

A-3

eqsplikacia

damkveTi:

misamarTi:

proeqtis saxelwodeba:

Tanamdeboba saxeli, gvari xelmowera

pr. avtori

stadia:

muSa 

furceli

q. Tbilisi, v.fSavelas g. #97

"liberTi bankis" saofise Senoba

masStabi

TariRi

naxazi:

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას VI კვ. კორპ. 3 ბ. #59

ტელ: 5 (77) 77 74 22

  Tbilisi, vaja-fshavela ave. block 6, building 3, flat 59
tel:  5 (77) 77 74 22

E_mail: <datka1@mail.ru>
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daamuSava g.togoniZe

direqtori d. ninikaSvili

TariRi

sainJinro nawili

pirobiTi aRniSvnebi:

ventilaciis proeqti

gamwovi arxuli 
ventilatori

arxuli fankoili

gamwovi mrgvali cxauri

modinebiTi mrgvali cxauri

modinebiTi haersatari

gamwovi haersatari

gamwovi cxauri

modinebiTi cxauri

modinebiTi ventilaciis
aqsonometria

modinebiTi ventilaciis
aqsonometria

v-3



150x150მმ

140მ3/თ

2.5მ

150x150მმ

250მ3/თ

2.2მ

200x150მმ

360მ3/თ

2.5მ

200x150

360მ3/სთ

D=200მმ

110მ3/სთ

150øმმ

110მ3/თ

0.3მ

D=200მმ

110მ3/სთ

150øმმ

110მ3/თ

0.3მ

D=200მმ

70მ3/სთ

150øმმ

70მ3/თ

0.3მ

D=200მმ

70მ3/სთ

150øმმ

70მ3/თ

2.2მ

150øმმ

70მ3/თ

0.4მ

არხული გამწოვი ვენტილატორი

L=360 მ3/სთ  Dp=100 პა
(230W , 220-240V)

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

150x150მმ

100მ3/თ

3.7მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x150მმ

300მ3/თ

2.9მ

200x100

100მ3/სთ

300x150მმ

500მ3/თ

3.2მ

200x100

100მ3/სთ

300x150მმ

600მ3/თ

3.7მ

D=200მმ

130მ3/სთ

150øმმ

130მ3/თ

0.7მ

300x200მმ

730მ3/თ

1.3მ

300x200მმ

730მ3/თ

2.0მ

D=200მმ

50მ3/სთ

150øმმ

50მ3/თ

1.5მ

500x200მმ

1380მ3/თ

0.8მ

500x200მმ

1380მ3/თ

0.7მ

300x150მმ

600მ3/თ

5.0მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

300x150მმ

500მ3/თ

1.5მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

200x150მმ

300მ3/თ

2.9მ

200x100

100მ3/სთ

200x100

100მ3/სთ

150x150მმ

100მ3/თ

3.2მ

500x200

1380მ3/სთ

500x200მმ

1380მ3/თ

0.3მ არხული გამწოვი ვენტილატორი

L=1400 მ3/სთ  Dp=150 პა
(300W , 220-240V) dB(A)= 38

formati dakveTa #

A-3

eqsplikacia

damkveTi:

misamarTi:

proeqtis saxelwodeba:

Tanamdeboba saxeli, gvari xelmowera

pr. avtori

stadia:

muSa 

furceli

q. Tbilisi, v.fSavelas g. #97

"liberTi bankis" saofise Senoba

masStabi

TariRi

naxazi:

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას VI კვ. კორპ. 3 ბ. #59

ტელ: 5 (77) 77 74 22

  Tbilisi, vaja-fshavela ave. block 6, building 3, flat 59
tel:  5 (77) 77 74 22

E_mail: <datka1@mail.ru>
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daamuSava g.togoniZe

direqtori d. ninikaSvili

TariRi

sainJinro nawili

pirobiTi aRniSvnebi:

ventilaciis proeqti

gamwovi arxuli 
ventilatori

arxuli fankoili

gamwovi mrgvali cxauri

modinebiTi mrgvali cxauri

modinebiTi haersatari

gamwovi haersatari

gamwovi cxauri

modinebiTi cxauri

gamwovi ventilaciis aqsonometria

gamwovi ventilaciis
aqsonometria

v-4


	00
	01
	02
	Листы
	v-2 - pirveli sarTulis gegma


	03
	Листы
	v-3 - modinebiTi ventilaciis aqsonometria


	04
	Листы
	v-4 - gamwovi ventilaciis aqsonometria



